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DO WSZYSTKICH WYKONAWCOW 2
WYJASNIENIA I ZMIANA TRESCI SPECYFIKACJ]
ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

Zamawiajacy: ,Nemo-Wodny Swiat Dgbrowa Gornicza™ Sp. z o. o.

Aleja Roz 1, 41-300 Dagbrowa Gérnicza

Dotyczy zamowienia publicznego na zadanie pn.. Remont wentylacji hali basenu rekreacyjnego

w budynku ,Nemo-Wodny Swiat Dabrowa Gornicza™ w Dabrowie Gorniczej przy Alei Roz 1.

Na podstawie art. 38 ust. 2 w zwigzku z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) udziela si¢ wyjasnien na podane ponizej pytania oraz
na podstawie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany specyfikacji istotnych warunkow

zamowienia;

PYTANIE 6: W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot zamieszezono informacje
odnosnie dokumentow konieeznych do akeeptacji central wentylacyjnych. takich jak: certvfikowana
charakterystyka techniczna centrali. certyfikat akredytowanej jednostki badawczej (np. Eurovent.
FUV. wyzsza uczelnia lub mny). certyfikat potwierdzajacy zgodnosé z dyrektywa PED 97/23/1:C
oraz. certyfikat potwierdzajacy poprawnos¢ programu doborowego i certyfikat ISO 9001, Powyzsze
certytikaty pozwalaja Zamawiajacemu okresli¢ standard wykonania central wentylacyjnych juz na
clapie przetargu. Ze wrgledu na krotki czas realizacji zadania postuluje sie. aby powyzsze
certylikaty zalgezy¢ do oferty. a zgodnosé central wentylacyjnych z projektem oceniadé wraz 7
olerta.

ODPOWIEDZ 6: Zamawiajacy nie wymaga dolaczenia ww. dokumentow do oferty.

PYTANIE 7: 7 jakiego materialu majg by¢ wykonane: skraplacz i parownik do pompy ciepla-
oksydowane czy stal kwasoodporna?

ODPOWIEDZ 7: Nie dopuszceza sig stali kwasoodpornej. Dopuszeza si¢ zabezpieczenie przez
cpoksydowanie lub malowanie metoda kataforezy (KTL). Druga metoda jest zalecana

rwlaszeza do parownikow.



PYTANIE 8: / jakiego materialu maja by¢ wykonane: kratki wentylacyjne. w ilosci 36 szt. -
ocynkowane czy stal kwasoodporna?

ODPOWIEDZ 8: Ocynkowane, malowane proszkowo.

PYTANIE 9: 7 jakiego materialu maja byé wykonane: przewody wentylacyjne z blachy stalowej.
prostokgtne z ksztaltkami. w ilosci 438.76 mb - ocynkowane ¢zy stal kwasoodporna?

ODPOWIEDZ 9: Ocynkowane.

PYTANIE 10: 7 jakiego materialu maja by¢ wykonane: przewody wentylacyjne z blachy stalowej.
kolowe. typ s (spiro) z ksztattkami, w ilosci 334.06 mb - ocynkowane czy stal kwasoodporna?
ODPOWIEDZ 10: Ocynkowane. Przewody spiro prowadzone pod kopulg ocynkowane i

malowane proszkowo (od zewnatrz i od wewnatrz) — grubo$¢ powloki minimum 60 pm.

PYTANIE 11: / jakicgo materiatu ma by¢ wykonana nagrzewnica wodna: powlekana czy stal
Kwasoodporna?
ODPOWIEDZ 11: Nie dopuszeza si¢ stali kwasoodpornej. Dopuszcza si¢ zabezpicczenie przez

cpoksydowanie lub malowanie metodg kataforezy (KTL).

PYTANIE 12: Czy dopuszeza sic wykonanie ct (ciepla technologicznego) z rur stalowyvch
ocynkowanych w systemie zaciskowym?

ODPOWIEDZ 12: Tak, rury ocynkowane tylko zewnetrznie.

PYTANIE 13: Czyv woda 7 basenu zostanie przez Panstwa wypompowana? Jezeli tak to czy
ponowne napelnienie basenu obeiaza¢ bedzie Wy Konawce czy Zamawiajacego. Jezeli nie to ¢z
zabezpieczenie wody podcezas prowadzenia robot obcigzac bedzie Wykonawee czy Zamawiajacego”
ODPOWIEDZ 13: Zamawiajacy nie planuje spuszczenia wody z niecek basenowych.

Zabezpieczenie przed ewentualnym zanieczyszezeniem po stronie Wykonawcy.

PYTANIE 14: Zgodnic 7 zapisami SIWZ inwestycja rozliczana bedzie na zasadach UMOW)

ryczaltowej. Niemniej jednak wymagaja Panstwo dolaczenia do oferty kosztorysu ofertowego w

[



formic uproszezonej. Czy kosztorys powinien zosta¢ opracowany na podstawie dokumentacji
technieznej. ¢zy na podstawie zalgezonego do SIWZ przedmiaru? W przypadku samodzielnego
opracowywania kosztorysu przez poszezegolnych Wykonaweow oferty ztozone beda sie rozni¢ od
siebie i beda zawieraly rozne pozycje kosztorysowe.

ODPOWIEDZ 14: Wg zalgczonego przedmiaru. W Kosztorysie nalezy zawrze¢ wszystkie

roboty konieczne do osiggniecia celu.

PYTANIE 15: Czyv wymagaja Panstwo specjalnego  wzoru Harmonogramu rzeczowo
finansowego realizacji robot?

ODPOWIEDZ 15: Nie. Nalezy w harmonogramie uwzglednié¢ warunki podane w SIWZ.
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